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RESERVATORIO

TALUDE

TALUDE
TALUDETALUDE

T
A

L
U

D
E

T
A

L
U

D
E

T
A

L
U

D
E

CALÇADACALÇADACALÇADA

CALÇADA CALÇADA CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA CALÇADA

C
A

L
Ç

A
D

A
C

A
L
Ç

A
D

A

C
A

L
Ç

A
D

A

C
A

L
Ç

A
D

A

G

R

A

D

E

 

h

=

2

,

5

0

G

R

A

D

E

 

h

=

2

,

5

0

G

R

A

D

E

 

h

=

2

,

5

0

G

R

A

D

E

 

h

=

2

,

5

0

GRADE h=2,50m

MURO h=2,50mMURO h=2,50mMURO h=2,50m

MURO h=2,50m
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M
U

R
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h
=

2
,
5
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m

A

V

E

N

I

D
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M
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R

G

I

N

A

L

 

"

L

"

GRAMA

GRAMA

GRAMA

GRAMA

GRAMA

GRAMA

GRAMA

GRAMA

GRAMA

BLOCO A

BLOCO B

BLOCO C

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

ÁREA (m²)

QUADRO DE ÁREAS (m²)

891,08TOTAL GERAL

BLOCO A (DORMITÓRIOS E SALAS ADMINISTRATIVAS) 438,55

BLOCO C (SALAS DE AULAS E OUTRAS) 241,27

BLOCO B (PÁTIO COBERTO, BIBLIOTECA E OUTRAS) 211,26
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LEGENDA  DE  INCÊNDIO
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Q. D. ENT. ENERGIA E HIDRÔMETRO
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GRADE h=2,50m
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MURO h=2,50mMURO h=2,50m

MURO h=2,50m

MURO h=2,50m
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U
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h
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2
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5
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m

     REFEITÓRIO

       COZINHA

       DESPENSA

       RECEPÇÃO

       DIRETORIA

      ATENDIMENTO

     BANHEIRO 01

     DEPÓSITO

   BERÇÁRIO 02

   DORMITÓRIO

   MATERNAL 01

   DORMITÓRIO

   MATERNAL 02

   DORMITÓRIO

   BANHEIRO PARA

      CRIANÇAS 02

     DORMITÓRIO 03

   BERÇÁRIO 01

   DORMITÓRIO

     FRAUDÁRIO

     LACTAÇÃO

   BANHEIRO PARA

      CRIANÇAS 01

     BH.MASCUL.

       BH.FEM.

   A.SERVIÇO 02

MAT.LIMPEZA 02

MAT.LIMPEZA 01

               BIBLIOTECA

INSTITUTO BRASIL LEITOR

     BH.FEM 02.

     BH.MASCUL 02.

     CIRCULAÇÃO

        COBERTA

     CIRCULAÇÃO

        COBERTA

        SALA

PROFESSORES

           BH

PROFESSORES

        MATERIAL

        DIDÁTICO

  SALA DE AULA 02

  SALA DE AULA 01

  SALA DE AULA 03

  SALA DE AULA 04

      BANHEIRO 02

            COPA

        PÁTIO COBERTO 02

        PÁTIO COBERTO 01
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GRAMA

H-1
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R.T.I. 8M3

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA
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CLASSE - II-A

CLASSE - I

CLASSE - II-A

CLASSE - II-A

CLASSE - I

DIRETORIA ATENDIMENTOBANHEIRO 01
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Ø2.1/2" - FºGº
1,93m

Ø2.1/2" - FºGº
2,65m

Ø2.1/2" - FºGº

4,58m

Ø
2.

1/
2"

 - 
Fº

Gº
3,

68
m

Ø2.1/2" - FºGº3,66m

Ø2.1/2" - FºGº
0,60m

Ø2.1/2" - FºGº
2,45m

Ø2.1/2" - FºGº
1,96m

V +0,00m

Ø2.1/2" - FºGº
1,70m

H-1

1,
30

m

Ø2.1/2" - FºGº
0,60m

Ø2.1/2" - FºGº
0,19m

Ø2.1/2" - FºGº8,80m

Ø
2.

1/
2"

 - 
Fº

Gº

3,
50

m

Ø2.1/2" - FºGº
3,56m

Ø2.1/2" - FºGº

31,78m

Ø2.1/2" - FºGº3,77m

Ø2.1/2" - FºGº
2,63m

Ø2.1/2" - FºGº
3,57m

Ø2.1/2" - FºGº
1,40m

Ø2.1/2" - FºGº
0,94m

V -0,04m

H-2

1,
30

m

01

02

03

04

R.T.I. 8M3

NIPLE DUPLO

Ø2 1/2"

REGISTRO DE GLOBO 45°

Ø63mm

BRITA

TUBO FG Ø100mm

REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO

0
.
4
0

TAMPA DO RECALQUE NO PASSEO

INCÊNDIO

PISO ACABADO DO PASSEIO

0
.
1
5

MEIO-FIO

C/ CORRENTE - Ø2 1/2"

TAMPÂO C/ ENGATE RÁPIDO

TAMPA DE FERRO

P/ REDE DE HIDRANTES

0.80

0.60

0
.
4
0

S/ ESCALA

MEDIDA DE PROTEÇÃO

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

NBR e DECRETO ESTADUAL N.º 56.819/2011

CONTROLE DE MATERIAL DE 

ACABAMENTO E REVESTIMENTO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

DETECÇÃO E ALARME 

SEGURANÇA ESTRUTURAL 

HIDRANTES

EXTINTORES

ADOTADO

NBR 10898/99 e IT 18/2011

IT 20/2011

IT 19/2011

IT 11/2014

IT 10/2011

IT 21/2011

IT 08/2011

INFORMAÇÕS SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES

IT. 21/11

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE

DETECÇÃO

ALARME E

SINALIZAÇÃO DE

EMRGÊNCIA

BRIGADA DE INCÊNDIO

Autonomia Mínima de 1 hora

Obedecerá a IT nº 18/11- D.E. 56819/11

Obedecerá a IT nº 19/2011

Obedecerá a IT nº 20/2011

Obedecerá a IT nº 17/2011

Água Pressurizada : 2A

Pó Químico Seco (PQS): 20B:C

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CLASSIFICAÇÃO-DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/2011

E

CARGA DE INCÊNDIO

CARGA DE INCÊNDIO - IT. 14/2011

OCUPAÇÃO/USO DIVISÃO

em MJ/m2

DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO
CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2

BAIXO
300 MJ / M2

PISO

PAREDE

TETO E FORRO

Acabamento

Revestimento

Acabamento

Revestimento

Acabamento

Revestimento

CLASSE - I

CLASSE- II-A

CLASSE - II-A

EDUCACIONAL E

CULTURA FÍSICA

PRÉ-ESCOLA

CRECHES, ESCOLAS

MATERNAIS, JARDINS DE

INFÂNCIA.

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO (IT-10/2011)

E-5

ACESSO DE VIATURA CORPO IT 06/2011

DE BOMBEIROS

IT 22/2011

E

300 MJ/M2

EDUCACIONAL E

CULTURA FÍSICA

E-5

BRIGADA DE INCÊNDIO IT 17/2011

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

TOMADA 110/220 VOLTS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE PISO

PAREDE

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO

PISO ACABADO

E INFORMAÇÕES GERAIS

RÓTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA

INMETRO

INMETRO

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

RÓTULO DO

FABRICANTE

SUPORTE DE PISO

INMETRO

SELO DE GARANTIA DO 

equipamentos de 

combate a incêndio 

Saída de emergência 

Saída de emergência 

Escada de segurança 

Sinalização de Orientação e Salvamento

este local 

Proibido obstruir

para apagar o fogo 

Proibido utilizar água 

choque elétrico 

Cuidado, risco de 

explosão 

Cuidado, risco de 

Abrigo de mangueira

e hidrante

Coleção de 

Extintor de 

Incêndio Incêndio 

Hidrante de

Sinalização de Equipamentos

de Combate a Incêndio e Alarme

15cm

100cm

Para hidrantes e extintores

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Chama 

Proibido Produzir 

Fumar 

Proibido 

Sinalização de Proibição

incêndio 

Cuidado, risco de 
Alerta geral 

Sinalização de Alerta

15cm

15cm70cm15cm

Sinalização

de Solo

100cm

70cm

INSTALAÇÃO DO ALARME

SEM ESCALA

DETALHE DE

1
.
5
0
 
m

PISO ACABADO

ENTRADA

GERAL

CONSUMO

BOMBA

CHAVE GERAL

BOMBA

CHAVE PARA

SEM ESCALA

DA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE  LIGAÇÃO  

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE

9

0.40m

D
E

 
1
.
2
0
m

 
A

 
1
.
5
0
m

SEM ESCALA

3

7

2

8

6

45

10

0.40m

D
E

 
1
.
0
0
m

 
A

 
1
.
3
0
m

PISO ACABADO

8

6

7

MANGUEIRA (2x30m) COM

ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x400x170

NIPLE DUPLO

ESGUICHO 

9

10

ESGUICHO TIPO AGULHETA

CHAVE DE MANGUEIRA

7

1

0
.
9
0
m

HIDRANTE

1

COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL

TUBO

5

3

4

VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45°

TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE

ENGATE RÁPIDO

2

SEM ESCALA

PISO ACABADO

DO ALARME DE INCÊNDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO

TETO

ALARME SONORO

DETALHE-BOTOEIRAS E AVISADOR SONORO

SEM ESCALA

FOLHA A1

841 X 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05
08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07
14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

01/05IMPLANTAÇÃO GERAL

0,00m²

VITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Engº Renan Cesar de Oliveira Dias

Indicada

506.404.144-5

E-5 PRÉ-ESCOLA - "EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA"

Responsável Pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Responsável Técnico
Renan Cesar de Oliveira Dias  - CREA 506.404.144-5

Avenida L, nº 381 - Jardim Vale Formoso

FEVEREIRO/2018

891,08m²891,08m²

ORLÂNDIA/SP

FOLHA A1

841 X 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05
08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07
14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

02/05IMPLANTAÇÃO GERAL

0,00m²

VITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Engº Renan Cesar de Oliveira Dias

Indicada

506.404.144-5

E-5 PRÉ-ESCOLA - "EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA"

Responsável Pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Responsável Técnico
Renan Cesar de Oliveira Dias  - CREA 506.404.144-5

Avenida L, nº 381 - Jardim Vale Formoso

MAIO/2018

891,08m²891,08m²

ORLÂNDIA/SP

FOLHA A1

841 X 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05
08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07
14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

03/05CORTE A-A E CORTE B-B

0,00m²

VITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Engº Renan Cesar de Oliveira Dias

Indicada

506.404.144-5

E-5 PRÉ-ESCOLA - "EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA"

Responsável Pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Responsável Técnico
Renan Cesar de Oliveira Dias  - CREA 506.404.144-5

FEVEREIRO/2018

891,08m²891,08m²

Avenida L, nº 381 - Jardim Vale Formoso
ORLÂNDIA/SP

FOLHA A1

841 X 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05
08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07
14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

04/05DETALHE ISOMÉTRICO - DETALHE DO RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

0,00m²

VITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Engº Renan Cesar de Oliveira Dias

Indicada

506.404.144-5

E-5 PRÉ-ESCOLA - "EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA"

Responsável Pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Avenida L, nº 381 - Jardim Vale Formoso

MAIO/2018

891,08m²891,08m²

Responsável Técnico
Renan Cesar de Oliveira Dias  - CREA 506.404.144-5

ORLÂNDIA/SP

FOLHA A1

841 X 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05
08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07
14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

05/05DETALHES GERAIS

0,00m²

VITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Engº Renan Cesar de Oliveira Dias

Indicada

506.404.144-5

E-5 PRÉ-ESCOLA - "EMEB FERNANDA DA SILVA FONSECA"

Responsável Pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Avenida L, nº 381 - Jardim Vale Formoso

FEVEREIRO/2018

891,08m²891,08m²

Responsável Técnico
Renan Cesar de Oliveira Dias  - CREA 506.404.144-5

ORLÂNDIA/SP

AutoCAD SHX Text
SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

AutoCAD SHX Text
BLOCO AUTONOMO - BALIZAMENTO

AutoCAD SHX Text
AVISADOR TIPO AUDIO-VISUAL

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

AutoCAD SHX Text
DETECTOR DE FUMAÇA

AutoCAD SHX Text
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL DO 

AutoCAD SHX Text
(AUTONOMIA DE 01 HORA) 

AutoCAD SHX Text
BATERIAS  DO 

AutoCAD SHX Text
FERRAGENS ANTI-PÂNICO

AutoCAD SHX Text
DIREÇÃO DO FLUXO DA 

AutoCAD SHX Text
ROTA DE FUGA

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
RESERVA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
BLOCO AUTONOMO - ACLARAMENTO

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
CARGA DE PÓ  BC - 80 - B : C 

AutoCAD SHX Text
DE CARBONO (CO2) - 5 - B : C 

AutoCAD SHX Text
CARGA DE PÓ  BC - 20 - B : C 

AutoCAD SHX Text
CARGA DE DIÓXIDO

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE SIMPLES

AutoCAD SHX Text
CARGA D'ÁGUA - 2 - A 

AutoCAD SHX Text
REGISTRO DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
ENTRADA DE BOMBEIRO P/ COMBATE

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE VIATURA

AutoCAD SHX Text
ABRIGO DE GÁS DE GLP

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
%%C63mm (2.1/2'')

AutoCAD SHX Text
TUBO QUE SOBE P/ PROX.

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
TUBO QUE DESCE P/ 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO ANTERIOR

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
ENTERRADA - PROF. 30cm

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
FIXADA JUNTA À LAJE OU A

AutoCAD SHX Text
PAREDE - H=VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
PF03

AutoCAD SHX Text
0,95

AutoCAD SHX Text
PF08

AutoCAD SHX Text
4,40

AutoCAD SHX Text
PF07

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
PF02

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
PF01

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
-0,68

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
0,32

AutoCAD SHX Text
-0,20

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
2,20

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
1,44

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

AutoCAD SHX Text
BLOCO AUTONOMO - BALIZAMENTO

AutoCAD SHX Text
AVISADOR TIPO AUDIO-VISUAL

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

AutoCAD SHX Text
DETECTOR DE FUMAÇA

AutoCAD SHX Text
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL DO 

AutoCAD SHX Text
(AUTONOMIA DE 01 HORA) 

AutoCAD SHX Text
BATERIAS  DO 

AutoCAD SHX Text
FERRAGENS ANTI-PÂNICO

AutoCAD SHX Text
DIREÇÃO DO FLUXO DA 

AutoCAD SHX Text
ROTA DE FUGA

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
RESERVA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
BLOCO AUTONOMO - ACLARAMENTO

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
CARGA DE PÓ  BC - 80 - B : C 

AutoCAD SHX Text
DE CARBONO (CO2) - 5 - B : C 

AutoCAD SHX Text
CARGA DE PÓ  BC - 20 - B : C 

AutoCAD SHX Text
CARGA DE DIÓXIDO

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE SIMPLES

AutoCAD SHX Text
CARGA D'ÁGUA - 2 - A 

AutoCAD SHX Text
REGISTRO DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
ENTRADA DE BOMBEIRO P/ COMBATE

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE VIATURA

AutoCAD SHX Text
ABRIGO DE GÁS DE GLP

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
%%C63mm (2.1/2'')

AutoCAD SHX Text
TUBO QUE SOBE P/ PROX.

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
TUBO QUE DESCE P/ 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO ANTERIOR

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
ENTERRADA - PROF. 30cm

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
FIXADA JUNTA À LAJE OU A

AutoCAD SHX Text
PAREDE - H=VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
BALCÃO

AutoCAD SHX Text
      59,66m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 3,00m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      28,46m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 3,00m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      28,46m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 3,00m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      9,88m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      8,78m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      4,15m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      3,52m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      22,92m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      26,70m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      31,15m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      13,36m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
        36,19m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      35,10m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      4,41m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      4,16m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
       15,33m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 3,00m

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
      2,99m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      2,88m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      17,63m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      3,13m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      2,38m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
            48,00m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      6,70m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
  6,70m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      17,46m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
      4,00m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        5,91m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        33,95m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        29,66m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,94m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        36,14m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        40,85m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        12,10m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
        4,91m²

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
P.D.= 2,90m

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
-0,68

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
0,32

AutoCAD SHX Text
-0,20

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
2,20

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
1,44

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
REMOVER PORTA DE ABRIR E ALVENARIA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
INSTALAR PORTA DE ABRIR NO SENTIDO DO FLUXO DE PESSOAS

AutoCAD SHX Text
INSTALAR BARRA ANTI-PÂNICO 

AutoCAD SHX Text
REMOVER PORTA DE CORRER EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
REMOVER PORTA DE ABRIR EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
INVERTER SENTIDO DE  ABERTURA DE PORTA

AutoCAD SHX Text
REMOVER PORTA DE ABRIR EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
INSTALAR BARRA ANTI-PÂNICO 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE À MANTER (APENAS RECARREGAR)

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE À MANTER (APENAS RECARREGAR)

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE À MANTER (APENAS RECARREGAR)

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE À MANTER (APENAS RECARREGAR)

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE À MANTER

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE À MANTER

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA EXISTENTE VOL = 15 M3

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
CONSTRUIR NOVO ABRIGO P/ BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
sobe

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
sobe

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
T.F.

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
RR-01

AutoCAD SHX Text
REMOVER PORTA DE CORRER EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
INSTALAR PORTA DE ABRIR NO SENTIDO DO FLUXO DE PESSOAS

AutoCAD SHX Text
INSTALAR BARRA ANTI-PÂNICO 

AutoCAD SHX Text
REMOVER JANELA EXISTENTE INSTALAR PORTA DE ABRIR

AutoCAD SHX Text
INSTALAR BARRA ANTI-PÂNICO 

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
T.E.

AutoCAD SHX Text
INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.100

AutoCAD SHX Text
P.90

AutoCAD SHX Text
P.90

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.90

AutoCAD SHX Text
P.70

AutoCAD SHX Text
P.90

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.80

AutoCAD SHX Text
P.440

AutoCAD SHX Text
P.180

AutoCAD SHX Text
P.90

AutoCAD SHX Text
P.95

AutoCAD SHX Text
P.400

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,20

AutoCAD SHX Text
Telhas Cerâmicas ("romana")

AutoCAD SHX Text
estrutura de Madeira - i=30%%%

AutoCAD SHX Text
Telhas Cerâmicas ("romana")

AutoCAD SHX Text
estrutura de Madeira - i=30%%%

AutoCAD SHX Text
Forro de PVC

AutoCAD SHX Text
Forro de PVC

AutoCAD SHX Text
Forro de PVC

AutoCAD SHX Text
BARRADO IMPERM.

AutoCAD SHX Text
BARRADO IMPERM.

AutoCAD SHX Text
Telhas Cerâmicas ("romana")

AutoCAD SHX Text
estrutura de Madeira - i=30%%%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
RR-01

AutoCAD SHX Text
DETALHE ISOMÉTRICO DO RAMAL

AutoCAD SHX Text
DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
VAI P/ HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
REGISTRO DE GAVETA

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
VR

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CHAVE DE FLUXO

AutoCAD SHX Text
UNIÃO

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
UNIÃO

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
UNIÃO

AutoCAD SHX Text
%%C2.1/2"

AutoCAD SHX Text
(0,20)

AutoCAD SHX Text
%%C2.1/2" - FºGº

AutoCAD SHX Text
(0,50)

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
VR

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
VEM DO RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
Hman=36,00 mca

AutoCAD SHX Text
Vazão=310,00l/min.

AutoCAD SHX Text
POT.=5,0 CV

AutoCAD SHX Text
BASE DE CONCRETO h=0,20m COM

AutoCAD SHX Text
PLACA DE BORRACHA LONADA

AutoCAD SHX Text
DETALHE ISOMÉTRICO DE LIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DA BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
VEM DO RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
(0,85)

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
V -0.38

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
PLANTA DA CASA DAS BOMBAS

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
UNIÃO

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
SUCÇÃO %%C3" FºGº

AutoCAD SHX Text
Painel de comando da

AutoCAD SHX Text
Bomba de Incêndio

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
Vazâo = 310,00 l/min

AutoCAD SHX Text
Hman = 36,00 mca

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA 5,00 CV

AutoCAD SHX Text
Botoeira p/ acionam. manual*

AutoCAD SHX Text
*Não instalar caso tenha opção de acionam.

AutoCAD SHX Text
manual junato ao painel de comando 

AutoCAD SHX Text
-0,38

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
VR

AutoCAD SHX Text
VISTA 01 - CASA DE MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO 

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE 15,00M3

AutoCAD SHX Text
N.A. CONSUMO

AutoCAD SHX Text
N.A. RESERVA INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
RESERVA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
R.T.I.=8,00m3

AutoCAD SHX Text
-0,38m

AutoCAD SHX Text
DETALHE PLACA

AutoCAD SHX Text
FUMAR

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO ENTRE 80 cm E 92 cm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
2 - ESTAR SITUADO ENTRE 80cm E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
OS CORRIMÃOS DEVEM SEGUIR AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
1 - SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

AutoCAD SHX Text
3 - SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.

AutoCAD SHX Text
6 - SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS

AutoCAD SHX Text
5 - ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM

AutoCAD SHX Text
DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TO-

AutoCAD SHX Text
PO DO CORRIMÃO.

AutoCAD SHX Text
FIXADOS.

AutoCAD SHX Text
CORTE LATERAL

AutoCAD SHX Text
4 - TER LARGURA MÁXIMA DE 6cm.

AutoCAD SHX Text
AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO.

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE CORRIMÃOS

AutoCAD SHX Text
GUARDA CORPO (MINIMO 110 cm)

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
ligue 193 - Corpo de bombeiros

AutoCAD SHX Text
ligue 190 - Policia Militar

AutoCAD SHX Text
Esta edificação está dotada dos seguintes

AutoCAD SHX Text
Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

AutoCAD SHX Text
Edificação em Estrutura de Concreto

AutoCAD SHX Text
Extintores de Incêndio

AutoCAD SHX Text
Hidrantes

AutoCAD SHX Text
Alarme de Incêndios

AutoCAD SHX Text
Em caso de emergência:

AutoCAD SHX Text
Iluminação de Emergência

AutoCAD SHX Text
Sinalização de Emergência

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO M1

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA 

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO E ESCADA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO GUARDA CORPO,

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO E ESCADA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Ocupação:

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXISTENTE:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONST.:

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL:

AutoCAD SHX Text
CREA:

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:125

AutoCAD SHX Text
Ocupação:

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXISTENTE:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONST.:

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL:

AutoCAD SHX Text
CREA:

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:125

AutoCAD SHX Text
Ocupação:

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXISTENTE:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONST.:

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL:

AutoCAD SHX Text
CREA:

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
Ocupação:

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXISTENTE:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONST.:

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL:

AutoCAD SHX Text
CREA:

AutoCAD SHX Text
Ocupação:

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXISTENTE:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONST.:

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL:

AutoCAD SHX Text
CREA:


	Sheets and Views
	IMPLANTAÇÃO
	OLE1



