LEGENDAS DESCRICAO

N
lluminagdo Existente
(> lluminag¢do a Retirar
[ CSHQDD
lluminagdo a instalar
Q Poste de madeira
@ Poste de Concreto
Qe
v Transformador Existente
(necessario Nomero)
Rede Secundaria
CONJ._IP
A INSTALAR

Rede Primaria

Dados importantes: Extensdo
Rede, instalagdo de postes,

(e

01 — A CARGA TOTAL INSTALADA SERA 2700 W.
02 — AS LUMINARIAS DEVERAQ SER DE POTENCIA 150W DE VAPOR DE SODIO.
03 — 0S BRAGOS DEVERAO SER MEDIOS, COMPRIMENTO = 2M.

REDE BT 04 — A EMPRESA DEVERA APRESENTAR ART DE EXECUGAO.

EXISTENTE 05 — A CONEXAO SERA FEITA DIRETA NA REDE DA CONCESSIONARIA.

COND. 1P~ 06 — 0S TRABALAHADORES DEVERAO POSSUIR NR-10 E NR—35.

A INSTALAR 07 — A EMPRESA DEVERA SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANGA, BEM COMO O ISOLAMENTO CORRETO

DA AREA DE INTERVENGAO
08 — PARA MAIORES DETALHES E NORMAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

Qe PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA—SP
TITULO/CONTEGDO FORMATO:
AMPLIACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA re
ESCALA:
1:125
NUMERO DA ATIVIDADE CPFL/CARTA CONTRATO
1032744273 / 162833
E)E\DSEFERT(E E)E\DSEFERT(E NOME DO EMPREENDIMENTO CNPJ/CPF FINALIDADE _
CONJ. IP o~ CONJ. IP N — PMO 45.351.749/0001-11 |ILUM. PUBLICA
A INSTALAR : A INSTALAR & o ENDEREGO BAIRRO CIDADE
S a 3 ALAMEDA 22, TRAV. 21, RUA 30 CJ. HAB. ORLANDIA—SP
é <>( 5 NOMERO E DATA DA ART DE PROJETO
2 & E
PROPRIETARIO CNPJ/CPF/IDENTIDADE TELEFONE
45.351.749,/0001-11 (16) 3820-8000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA-SP

ENDEREGO COMPLETO PARA CORRESPONDENCIA DO PROPRIETARIO

RUA 30 PRACA CORONEL ORLANDO, N* 600 — CENTRO — ORLANDIA — SP CEP 14620-000

ol
Z

WSS

RT (ENGENHEIRO ELETRICISTA) CREA/ESTADO FOLHA DATA

@

REDE BT
i EXISTENTE

s070530008-sP | 01 /01(25/01/23

TS0

NOME: EUGENIO PERON
TELEFONE: 18 993357715

TS0
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